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Datum 11.10.2016

Kundennr. 40005245
PRUFBERICHT 807465 - 222067
Auftrag 807465
Analysennr. 222067 Trinkwasser
Projekt 10726 Trinkwasseruntersuchung (EUV)
Probeneingang 14.09.2016
Probenahme 13.09.2016 09:45
Probenehmer Agrolab Helmut Peuker
Kunden-Probenbezeichnung PEU-549/16
Zapfstelle E.H. Brunnen 1 im Wasserhaus
Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV
Entnahmestelle WYV Alesheim
. Brunnen 1, Rohwasser
Objektkennzahi 4110693100071
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
chemisch-technische und hygienische Parameter

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Sensorische Priifungen
Fé&rbung (vor Ort) | farblos DIN EN ISO 7887 (C 1) |
Geruch (vor Ort) | ohne - |DEV B1/2 ]
|Geschmack organaleptisch (vor Ort) 3 ohne R ~_|DEV B1/2 3
(Tritbung (vor Ort) i klar DINENISO 7027 (C2) |
Physikalisch-chemische Parameter - o B
Temperatur (Labor) ~~ °C . 120, 0 _ DIN 38404-4 (C 4)
|Wassertemperatur (vor Ort) °C 11,4 DIN 38404-4 (C 4)
Leitféhigkeit bei 20°C (Labor) ~|MS/cm 440 1 2500 ‘ EN 27888
|Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 490 1 | 2790 EN 27888
pH-Wert (Labor) 743 0 |65-95 | DIN 38404-5 (C 5)
SAK 436 nm (Farbung, quant.) Im-1 <01/ 01 | 05 |DIN EN ISO 7887 (C 1)
'SAK 254 nm m-1 02| 01 | DIN 38404-3 (C 3)
Kationen - : S R
Calcium (Ca) |mg_/_| 73,5 05 | >20 12)‘ DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Magnesium (Mg) |mg/| 11,5/ 05 DINEN 1SO 17294-2 (E29) |
Natrium (Na) {mg/l _ 126, 05 | 200 | DIN EN SO 17294-2 (E 29)
Kalium (K) mgll ! 84| 05 ‘ | DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
|{Ammonium (NH4) |ma/l | 0,03 0,01 0.5 _ |DIN ISO 15923-1 (D 42)
Anionen _ _ .
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l | 475 005 | ‘ >1 12”»DM38409-7 (H7) |
Chlorid (Cl) Img/l | 26/ 1 250 | |DINISO 15923-1 (D 42)
'Sulfat (SO4) Img/! | 209 1 | 250 | |DIN ISO 15923-1 (D 42) |
Orthophosphat (0-PO4) | mg/I | <0,05| 005 | : | DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
‘Kieselséure (Si02) Img/! ' 10| 01 | | | DIN EN ISO 11885 (E 22)

Geschéftsfihrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg :
Moosstralbe 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 11.10.2016

Kundennr. 40005245
PRUFBERICHT 807465 - 222067

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Nitrat (NO3) ‘mg/l <10 1 | 50 | |DIN ISO 15923-1 (D 42) ‘
Nitrit (NO2) Aman | <0,02] 002 | 05 “ |DIN 1SO 15923-1 (D 42)
Summarische Parameter B -
DoC - Imgl | <05/ 05 | I |DIN EN 1484 (H 3)
Anorganische Bestandteile B -
Mangan (Mn) [mg/l 0,024| 0005 | 005 | |DINENISO17294-2 (E29) |
Eisen (Fe) {mgl/l } . 0,014]| 0,005 02 |  |DINENISO 17294-2 (E 29)
|{Aluminium (Al) _ |mgnt <002/ 002 | 02 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Gasférmige Komponenten -
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/| 054 001 | | <02 "|DIN38409-7 (H7) |
|Sauerstoff (02) geldst ma/l 1.5 0.1 >3 "IDIN EN 25813 (G 21)
Berechnete Werte - S B
Gesamtharte °dH 129 03 | | |keine Angabe |
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) _|mmol/l 2,31 0.05 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Gesamtharte (als Calciumcarbonat) mmol/l | 2,31| 0,05 keine Angabe
Héartebereich | mittel keine Angabe
Carbonatharte ~ |edH 129| 0,14 B | keine Angabe ]
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l | 428 10 . |keine Angabe
pH-Wert (berechnet) L | 7,31 6,5-95 | keine Angabe i
|pH-Wert n. Carbonatsitt. (pHC) B 7,34 keine Angabe ;
Séttigungs-pH (n.Langelier,pHL) 7,36 | - keine Angabe |
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC -0,03 keine Angabe
Séttigungsindex <005, keine Angabe
IKohlenstoffdioxid, gelést mg/! 26 | 1 | keine Angabe
|Kohlenstoffdioxid, zugehorig mg/l 21| keine Angabe ]
Calcitidsekapazitat (CaCO3) ma/l 4 5 | DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
Pufferungsintensitat ~ mmol/l 1,20 B | keine Angabe
Kationenquotient - 016 keine Angabe |
Kupferquotient S I B R 15,27 | >1,5 " DIN EN 12502
Lochkorrosionsquotient S | . 0,15 | <05 "IDINEN12502
Zinkgerieselquotient $2 | 4311 _ >3/< 1™ DIN EN 12502 i
lonenbilanz B _["i _____ -1 R keine Angabe
Mikrobiologische Untersuchungen S -
IKoloniezahl bei 20°C _ﬁ<BE11 m | 0 0 | 100  TrinkwV 2001 (2013) Anl. § 1 d) bb) |
Koloniezah! bei 36°C ~ [KBE/m - 6/, 0 | 100 | | TrinkwV 2001 (2013) Anl. 5 1 d) bb)
Coliforme Bakterien _ |KBE/100ml 0 0 0o | | DINEN SO 9308-1 (K 12)
E. coli ~ |KBE/100mI | 0 0 o | DIN EN 1SO 9308-1 (K 12)

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéiltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschatzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

TrinkwV: zuléssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:

geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.
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Datum 11.10.2016
) Kundennr. 40005245
PRUFBERICHT 807465 - 222067
Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitit bis pH 8,2 0,54 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten
Sauerstoff (02) gel6st 1,5 mgll Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Die Probenahme erfolgte geméR: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Viola Tren_t!i i f l. 08143/79-147
FAX: 08143/7214, E-Mail: viola.trenti @zgrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 14.09.2016
Ende der Priifungen: 11.10.2016 (Verléngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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11.10.2016
40005245

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 807465 - 222067

C- =355 PHEg-DE-Fy

s

Auftrag 807465
Analysennr. 222067 Trinkwasser
Projekt 10726 Trinkwasseruntersuchung (EUV)
Probeneingang 14.09.2016
Probenahme 13.09.2016 09:45
Probenehmer Agrolab Helmut Peuker
Kunden-Probenbezeichnung PEU-549/16
Zapfstelle E.H. Brunnen 1 im Wasserhaus
Untersuchungsart LFW, Vollzug EOV
Entnahmestelle WYV Alesheim
; Brunnen 1, Rohwasser
Objektkennzahi 4110693100071
Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und
Biozidprodukte)
DIN 50930

Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Anionen - - - B -
Nitrat (NO3) |man | <1,0] 1 50 | |DIN 1ISO 15923-1 (D 42)
INitrit (NO2) mad | _<0,02] 002 4 05 *  |DINISO 15923-1 (D 42)
[Nitrat/50 + Nitrit/3 ~ Img/ 0,0 1 | [keine Angabe
Anorganische Bestandteile
(Arsen (As) - dmen T 0004] 0001 [ 001 | [DINENISO 172942 (E 29)

4) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.
TrinkwV: zuléssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930

geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.
Die Probenahme erfolgte geméaB: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

FAX: 08143/7214, E-Mail: viola.tre

\(@agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Viola TreT\iz é;,glia,afel. 08143/79-147
i

Kundenbetreuung
Beginn der Priifungen: 14.09.2016

Ende der Prifungen. 11.10.2016 (Veridngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitdtsprifung)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiiefllich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulédssig.

Geschéftsfihrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188
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PRUFBERICHT 807465 - 222067

807465
222067 Trinkwasser

Auftrag
Analysennr.
Projekt
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Kunden-Probenbezeichnung

Zapfstelle
Untersuchungsart
Entnahmestelle

Objektkennzahl

10726 Trinkwasseruntersuchung (EUV)

14.09.2016

13.09.2016 09:45
Agrolab Helmut Peuker
PEU-549/16

E.H. Brunnen 1 im Wasserhaus
LFW, Volizug EUV

WV Alesheim

Brunnen 1, Rohwasser
4110693100071

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil I Nr. 10 TrinkwV)

Ergebnis Best.-Gr.

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)

Einheit
*D/camba mg/| |
Ethofumesat 'mg/|
Mesotrione - mg/l
Alpha-Cypermethrin ma/l
|Chlorthalonil mg/l
IFenpropidin _img/l
\Fenpropimorph ~ mg/l
Lambda-Cyhalothrin ~|mg/l
|Pendimethalin mg/l
Prosulfocarb B mg/!
Aclonifen - ~|mg/l
|Afrazin mg/!l
Azoxystrobin mg/l
Bentazon ~ [magfl
\Boscalid ma/l
Bromoxynil 'mg/l
Chloridazon mg/l
\Chlortoluron mg/l |
Clomazone | mg/l
|Clothianidin 'mgll
ICyproconazol mg/l
Desethylatrazin mg/l
\Desethylterbuthylazin mg/l
Desisopropylatrazin mg/l
\Dichlorprop (2,4-DP) mg/l
|Difenoconazol mg/|

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschéftsfihrer
Dipl -ing. Seb, Maier

Dr. Paul Wimmer

| <0,000030 (NWG)

0,0001

- <0,000050 | 0,00005
<0,000025 (NWG)

Kundennr.

11.10.2016

TrinkwV / EN 12502 Methode

0,0001
0,0001

<0,000030 (NWG)

<0,00003 (NWG) | 0,00005
<0,00003

0,0001

0,0001 |
0.00003 | 0.0001
0,00005 |

|DIN EN ISO 6468 (F 1)
|DIN EN 1SO 6468 (F 1)

| <0,00003 (NWG)
| <0,000010 (NWG)

<0,00003 (NWG) | 0,00005
<0,00001 | 0,00001

_<0,00005| 0,00005 |

<0,00002 | 0,00002
<0,00005

0,00005

<0,00002 | 0,00002
<0,00002 (NWG) | 0,00003
<0,00002 (NWG)
<0,00003 (NWG)

0,00005

0,00005 |

0,00002 |
10,00005 |

0,0001
0,0001

0,0001

- 0,0001 |
0,0001

~0.0001

0,0001
0.0001

0,00003
<0,00001 (NWG) | 0,00003
<0,00003 (NWG) | 0,00005
<0,00001 (NWG) | 0,00003
<0,00003 (NWG) | 0,00005
<0,00002
<0,00002 | 0,00002
<0,00002 | 0,00002
<0,00001 (NWG) | 0,00002

0,00002 |

10,0001
0,0001 |
0,0001

0,0001
00001

0,0001
0,0001

0,0001 |
0,0001 |

0.0001 |

IDIN EN IS0 11369 (F 12) (mod.)

DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

DIN EN ISO 6468 (F 1)

| DINEN ISO 6468 (F 1)

DIN EN ISO 6468 (F 1)

DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)

DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)

| DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

|DIN EN ISO 6468 (F 1)
| DIN EN ISO 6468 (F 1)

| DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

40005245

0,0001 |

0.0001 |

<0,00002 (NWG),- 0,00003 | 0,0001

Eine Zweigniederlassung

der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landshul, HRB 7131

& (( DAKKS

DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)

DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

| DIN EN 180 11369 (F 12) (mod.)

DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
| DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
DIN EN IS0 11369 (F 12) (mod.)
DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
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Datum 11.10.2016

Kundennr. 40005245
PRUFBERICHT 807465 - 222067

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Diflufenican mg/l | <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 00001 | | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Dimethachlor - mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 [DINEN S0 11369 (F 12) (mod))
Dimethenamid  mg/l | <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 & __DlN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Dimethoat mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Dimethomorph ~'ma/l | <0,00003 (NWG) | 0.00005 | 0.0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Dimoxystrobin | mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Diuron mg/l | <0,00002 | 0.00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Epoxiconazol mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DiN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Ethidimuron ~ |mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fenhexamid B ~|mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN SO 11369 (F 12) (mod.)
Fenoxaprop-ethyl B mg/t <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DINEN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Flazasulfuron  mg/l <0,00005 (NWG) | 0.0001 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Florasulam - . [ma/l | <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fluazinam B _ |mg/ | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DINEN IS0 11369 (F 12) (mod.)
Flufenacet B mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0.0001 | DIN EN SO 11369 (F 12) (mod.) |
Fluopicolide mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,.00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (med.) |
\Fluroxypyr mg/| | <0,00005 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 |  |[DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Flurtamone ~mag/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Imidacloprid mal/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | _ | DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
lodosulfuron-methyl! ma/l <0,000050 (NWG) | 0.0001 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod )
Isoproturon mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Kresoximmethyl ~ mgll <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
MCPA mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Metalaxyl |mg/l | <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Metamitron - mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Metazachior mg/l <0,00002 | 0.00002 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Metolachlor (R/S} |mg/! ~<0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
|Metribuzin B ma/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Napropamid mag/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Nicosulfuron B Img/i <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Pethoxamid Imal/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Propamocarb |ma/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Propazin B B mall <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Propiconazol ma/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 |  |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Prosulfuron  Imgl/  <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | /DINEN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Prothioconazol |mgl <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DINEN ISO 11369 (F 12) (mod )
Pymetrozin mg/l <0,00005 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Pyraclostrobin mga/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0.0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Quinmerac mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DiN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
|Quinoxyfen mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11368 (F 12) (mod.)
Rimsulfuron Imgl/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | DIN EN SO 11369 (F 12) (mod )
Simazin  Img/ <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Spiroxamine mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 ~ |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
| Tebuconazol - mg/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Tebufenpyrad mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Terbuthylazin mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | ~ |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
I Thiacloprid Img/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Thiamethoxam |mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Triadimenol mg/| <0,00001 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | | DINEN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Trifloxystrobin ma/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Glufosinat mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 E DIN ISO 16308
Glyphosat mg/l <0,00001 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | E DIN ISO 16308
PSM-Summe |mg/l 0l | 0,0005 | keine Angabe
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Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg i
Moosstralie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 11.10.2016
Kundennr. 40005245

PRUFBERICHT 807465 - 222067

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"
Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeulet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<...(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Die Probenahme erfolgte geméf: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Viola Trentin 'g, Tel. 08143/79-147
FAX: 08143/7214, E-Mail: viola.trenti i@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Prifungen: 14.09.2016
Ende der Prafungen: 11.10.2016 (Verlédngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefSlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg :
Moosstralte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49(08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab. de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

GEMEINDE ALESHEIM
VG Altmahltal
HAUPTSTRASSE 37
91802 MEINHEIM

Datum 11.10.2016
Kundennr. 40005245
PRUFBERICHT 807465 - 222068
Auftrag 807465
Analysennr. 222068 Trinkwasser
Projekt 10726 Trinkwasseruntersuchung (EUV)
Probeneingang 14.09.2016
Probenahme 13.09.2016 10:00
Probenehmer Agrolab Helmut Peuker
Kunden-Probenbezeichnung PEU-550/16
Zapfstelle E.H. Brunnen 2 im Wasserhaus
Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV
Entnahmestelle WV Alesheim
. Brunnen 2, Rohwasser
Objektkennzahl 4110693100015
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
chemisch-technische und hygienische Parameter
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (vor Ort) ‘ | farblos | IDINENISO 7887 (C1) |
Geruch (vor Ort) ] ohne | |DEVB12 ‘
Geschmack organoleptisch (voroOrt) | | ohne 'DEV B1/2 -
[Tribung (vor Ort) ] ] klar i | |DINENISO7027 (C2) |
Physikalisch-chemische Parameter o o . - -
[ Temperatur (Labor) °C | ——— 14,7 0o | | | DIN 38404-4 (C 4) ‘
Wassertemperatur (vorOrt)  |°C - 11,5 _ DIN 38404-4 (C 4)
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) |uSflem | 460 1 2500 | |EN 27888
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) pSlem | 510 1| 2790 |EN 27888 |
IpH-Wert (Labor) ] 739 0 65-95 | DIN 38404-5 (C 5) T
|SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 | <0,1 0.1 0.5 'DIN EN ISO 7887 (C 1)
[SAK 254 nm m-1 | 02| 0.1 N | DIN 38404-3 (C 3)
Kationen - L
Calcium (Ca) - mg/! | 801 05 | | >20 "|DINENISO 17294-2 (E29) |
Magnesium (Mg) ~mall 13,8 0.5 DIN EN ISO 17294- -2 (E 29)
Natrium (Na) mg/l | 88 05 200 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kalium (K) - 'mg/l - 9,5 0.5 N DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
|Ammonium (NH4) ~ ma/ 0,01 001 | 05 | DIN ISO 15923-1 (D 42)
Anionen - S )
Séaurekapazitat bis pH 4,3 “|mmol 505 0.05 >1_ ") DIN 38409-7 (H 7)
'Chlorid (Cl) [mg/ _ 25 1 | 250 | DIN ISO 15923-1 (D 42) ‘
Sulfat (SO4) mg/| 26,7 1 | 250 | DIN ISO 15923-1 (D 42) |
Orthophosphat (0-PO4) mg/l B <0,05 0,05 ' DINENISO 10304-1 (D 20) |
Kieselsaure (Si02) B 'mg/l i 1, 01 | [DINEN ISO 11885 (E22) |
Seite 1von7
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Dr. Blasy - Dr. Busse

P
<= AGROLAB °°*

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrafte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143)
eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

PRUFBERICHT 807465 - 222068

7214

Your labs. Your service.

Datum 11.10.2016
Kundennr. 40005245
DIN 50930

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
INitrat (NO3) - mg/l . B 4,1 1 | 50 |DIN I1SO 15923-1 (D 42)
INitrit (NO2) ma/l i <002 002 | 05 % |DINISO 15923-1 (D 42) |
Summarische Parameter ] -
DoC mg/| - <05/ 05 | [DIN EN 1484 (H 3) ]
Anorganische Bestandteile o -
Mangan (Mn) |mg/ <0,005| 0005 | 005 |  [DINENISO172942(E29) |
Eisen (Fe) Img/l | <0,005| 0,005 0.2 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Aluminium (Al) Img/l <0,02| 0,02 0.2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Gasformige Komponenten B B
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/i 0,58| 0,01 | <0,2 " DIN 38409-7 (H 7) |
Sauerstoff (02) geldst ~ mgll 3.9 0.1 | >3 ™IDINEN 25813 (G 21) '
Berechnete Werte N -
Gesamtharte - 1°dH 14,4 0,3 |keine Angabe
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/ 2,57 0,05 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Gesamthérte (als Calciumcarbonat) ~ |mmol/l 2,57 0,05 keine Angabe
Hartebereich B | hart i keine Angabe
Carbonathérte |°dH 14,1 0,14 - keine Angabe
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 454 10 keine Angabe |
pH-Wert (berechnet) _ 7,31 65-95 | | keine Angabe
pH-Wert n. Carbonatsétt. (pHC) N 7,30 - keine Angabe )
|Sattigungs-pH (n.Langelier,pHL.) B 7,30 | e keine Angabe B
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC 0,01 B keine Angabe
Séttigungsindex I 0,00 - keine Angabe
Kohlenstoffdioxid, geldst Img/l o 27 1 - keine Angabe
'Kohlenstoffdioxid, zugehérig . mgl/l 26 - | keine Angabe ]
Calcitiésekapazitat (CaCO3) mg/l 1| 5 DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
Pufferungsintensitat mmol/| 1,28 keine Angabe
IKationenquotient | 0,12 B keine Angabe 3
Kupferquotient S 18,19 >1,5 "IDIN EN 12502 ]
Lochkorrosionsquotient S1 0,14 <0,5 "™ DIN EN 12502 -
Zinkgerieselquotient 2 | - 9,52 || >3/<1"|DIN EN 12502 B
lonenbilanz_ B % 0 ’ | keine Angabe -
Mikrobiologische Untersuchungen - _
Koloniezahl bei 20°C KBE/mMI | 0] 0 100 | TrinkwV' 2001 (2013) Anl. 5 1 d) bb) |
Koloniezahl bei 36°C KBE/Iml | 0 0 100 TrinkwV 2001 (2013) Anl. 5 1 d) bb)
|Coliforme Bakterien |KBE/100ml | 0 o | 0 DIN EN 1SO 9308-1 (K 12) |
E. coli KBE/100m! | 0 ‘ o | o0 |DIN EN 1SO 9308-1 (K 12)

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

12)

Korrosionsbelastung durch Wasser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit"

13)

Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14)

Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei

Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 20071 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Geschéftsfiihrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg :
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 11.10.2016

Kundennr. 40005245
PRUFBERICHT 807465 - 222068

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs
Analysenparameter Wert Einheit

Basekapazitat bis pH 8,2 0,58 mmoli Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten
Die Probenahme erfolgte geméfB: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Viola Tren I:éé"é“ l. 08143/79-147
FAX: 08143/7214, E-Mail: viola.trentiné i agrolab.de

Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 14.09.2016

Ende der Priifungen: 11.10.2016 (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstédnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg ;
Moasstralte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

GEMEINDE ALESHEIM
VG Altmihltal
HAUPTSTRASSE 37
91802 MEINHEIM

Datum 11.10.2016
Kundennr. 40005245

PRUFBERICHT 807465 - 222068

Auftrag 807465

Analysennr. 222068 Trinkwasser

Projekt 10726 Trinkwasseruntersuchung (E0V)

Probeneingang 14.09.2016

Probenahme 13.09.2016 10:00

Probenehmer Agrolab Helmut Peuker

Kunden-Probenbezeichnung PEU-550/16

Zapfstelle E.H. Brunnen 2 im Wasserhaus

Untersuchungsart LFW, Volizug EUV

Entnahmestelle WV Alesheim

: Brunnen 2, Rohwasser

Objektkennzahl 4110693100015

Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und
Biozidprodukte)

DIN 50930

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Anionen _ _— !
Nitrat (NO3) - [ma/l | 41 1 50 | |DIN ISO 15923-1 (D 42) |
Nitrit (NO2) [mal | <002 002 | 05 ¥ 'DIN iSO 15923-1 (D 42
Nitrat/50 + Nitrit/3 \mg/l | 0,082 | 1 ' keine Angabe
Anorganische Bestandteile @~ S
|Arsen (As) [mal | 0,007 0001 | 0,01 |DINEN ISO 17294-2 (E 29) |

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.
Die Probenahme erfolgte geméfB: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Viola Trenti guelu el. 08143/79-147
FAX: 08143/7214, E-Mail: viola.tre lia@agrolab.de

Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 14.09.2016
Ende der Priifungen: 11.10.2016 (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt mdglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
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Your labs. Your service.

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

GEMEINDE ALESHEIM
VG Altmuhiltal
HAUPTSTRASSE 37
91802 MEINHEIM

PRUFBERICHT 807465 - 222068

Auftrag 807465

Analysennr. 222068 Trinkwasser

Projekt 10726 Trinkwasseruntersuchung (EUV)
Probeneingang 14.09.2016

Probenahme 13.09.2016 10:00

Probenehmer Agrolab Helmut Peuker
Kunden-Probenbezeichnung PEU-550/16

Zapfstelle E.H. Brunnen 2 im Wasserhaus
Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV
Entnahmestelle WYV Alesheim

; Brunnen 2, Rohwasser
Objektkennzahl 4110693100015

Kundennr.

11.10.2016
40005245

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)

Einheit

Ergebnis Best.-Gr.

Pflanzenbehandlungs- und Schéadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)

TrinkwV

/ EN 12502 Methode

Dicamba mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Ethofumesat mg/! <0,000025 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 |DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod )
Mesotrione B |mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0.0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Alpha-Cypermethrin mg/l ™ <0,00003 | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)
Chlorthalonil _mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINENISO6468 (F1) |
Fenpropidin - Img/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)
|\Fenpropimorph mg/! <0,00001 | 0,00001 | 0,0001 | |DIN EN ISO 6468 (F 1)
Lambda-Cyhalothrin mg/l <0,00005 | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)
Pendimethalin B ma/l <0,00002 | 0.00002 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)
Prosulfocarb mg/l [ <0,00005 | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 (F 1)
Aclonifen - 'mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Atrazin B [mg/! l_ <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DIN ENISO 11369 (F 12) (mod.)
|Azoxystrobin mg/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Bentazon |mg/) | <0,00002 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 DIN EN1SO 11369 (F 12) (mod )
Boscalid 'mg/l | <0,00003 (NWG) | 0.00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Bromoxynil mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (n (mod) |
|Chloridazon - mall <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | DINEN SO 11369 (F 12) (mod) |
Chlortoluron mg/l <0,00001 (NWG) | 0.00003 | 0.0001 | DINEN SO 11369 (F 12) (mod.)
Clomazone B mg/! <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11368 (F 12) (mod.)
Clothianidin ~ mall <0,00001 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 ‘DlN EN SO 11369 (F 12) (mod.)
Cyproconazol mgl/l <0,00003 (NWG) | 0.00005 | 0.0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Desethylatrazin mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DINEN ISO 11368 (F 12) (mod.)
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002 | 0.00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0.0001 ‘DlN ENISO 11369 (F 12) (mod) |
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l ; ~ <0,00001 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 |DIN EN1SC 11369 (F 12) (mod.) |
Difenoconazol |mg/l | <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
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Dr. Paul Wimmer

der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131

Datum 11.10.2016

Kundennr. 40005245
PRUFBERICHT 807465 - 222068

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
\Diflufenican ~Imall | <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Dimethachlor mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod))
Dimethenamid mgll <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Dimethoat _fmg/ | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | | DINENISO 11369 (F 12) (mod.) |
Dimethomorph B mg/l <0,00003 (NWG) | 0.00005 | 0.0001 | | DINEN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Dimoxystrobin _mgfl | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | _|DINEN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Diuron Imagl L <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Epoxiconazol _|mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0.0001 | DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Ethidimuron ~|mall <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Fenhexamid ma/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0.0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
Fenoxaprop-ethyl ~lmghtt ~<0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
|Flazasulfuron mg/l <0,00005 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Florasulam _|mg/ <0,00002 (NWG) | 0.00003 | 0,0001 | | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fluazinam mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN iSO 11369 (F 12) (mod.)
Flufenacet - Img/l | <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fluopicolide - mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fluroxypyr B mag/! <0,00005 (NWG) | 0.0001 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Flurtamone mg/! <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Imidacloprid ~ Img/t <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | ~ |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
lodosulfuron-methyl ma/l |_<0,000050 (NWG) | 0.0001 | 0.0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Isoproturon B - mgl/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
Kresoximmethy! |mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 _|DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
MCPA  |mat <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | ~ |DINENISO 11369 (F 12) (mod) |
Metalaxy! |mg/l o <0,00002 | 0.00002 | 0,0001 ~ |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
|Metamitron - - mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,000t | ~ |DINENISO 11369 (F 12)(mod.) |
Metazachlor ~|mg/l I <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
‘Metolachlor (R/S) ma/l | <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
_Metr/buzm ~ |mg/l <0 00003 (NWG)_ 0.00005 | 0,0001 ~|DINENISO 11389 (F 12) (mod.)
Napropamid - mg/! <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11368 (F 12) (mod.)
INicosulfuron ~ |mah | <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod )
Pethoxamid ma/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DINEN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Propamocarb [mall <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
\Propazin mg/| _<0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | | DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Propiconazol ~ Imgh <0,00003 (NWG)_ 0.00005 | 0,0001 _|DINEN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Prosulfuron B mg/l | <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Prothioconazol ~ |mg/l  <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0.0001 |  |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Pymetrozin ma/l <0,00005 (NWG) | 0,0001 | 0.0001 | DINEN ISO 11369 (F 12) (mod.)
|Pyraclostrobin mg/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Quinmerac mg/l ~ <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Quinoxyfen |mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Rimsulfuron mg/l | <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Simazin mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Spiroxamine mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0.0001 ]DIN ENISO 11369 (F 12) (mod.)
Tebuconazol mg!l | <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
Tebufenpyrad [ma/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Terbuthylazin 'mg/l | <0,00002| 0,00002 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod) |
Thiacloprid mag/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Thiamethoxam ~Imgl/! <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Triadimenol ma/l <0,00001 (NWG) | 0,00003 _Q__Q_O_E_Jj DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Trifloxystrobin mg/| | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Glufosinat ‘mgfl <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 E DIN ISO 16308
Glyphosat mg/l <0,00001 (NWG) | 0,00003 | 0.0001 |E DIN ISO 16308
PSM-Summe moll | 0 | 0,0005 | |keine Angabe
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Datum 11.10.2016
Kundennr. 40005245

PRUFBERICHT 807465 - 222068
TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:

geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich O gesetzt.

Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

; /]
Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Viola Treiﬂﬁpj{i‘gf-ﬁl. 08143/79-147
FAX: 08143/7214, E-Mail: viola.trentinagh éagrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 14.09.2016
Ende der Priifungen: 11.10.2016 (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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